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Auszug Schaltkommandoverzeichnis 

Kdo. Belegung Draht Nr. Alte Draht Farbe 

15 / 23 Boiler Süd / Boiler Süd >200L 2 schwarz weiss 

06 / 24 Boiler Nord / Boiler Nord >200L 2 schwarz weiss 

11 / 07 Boiler Mitte / Boiler Mitte > 200L 2 schwarz weiss 

14 / 10 Boiler Sommer / Boiler Gewerbe 2 schwarz weiss 

13 Doppeltarif 4  braun  weiss 

09 Geschirrwaschautomat (nicht mehr gesperrt ab 2022) 5  

08 Spitzensperre (Waschmaschine / Tumbler) & Boiler Tag 1 & 3  rot  weiss 

19 / 20 Wärmepumpe Mitte / Zusatzheiz. Wärmepumpe Mitte 6  

21 Wärmepumpe Süd (Zusatzheizung auf gleichem Relais) 6  

22 Wärmepumpe Nord (Zusatzheizung auf gleichem Relais) 6  

16 / 17 / 18 El. Speicherheizung Direkt / Verzögert / Zusatz + direkt Heizung 7  

XY El. Ladestation (noch kein Kommando definiert) 8  
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NR. 0 Steuerneutralleiter 

0 

Nr. 1 Spitzensperre 
(Waschmaschine / 
Tumbler)  

Sperrschütz 
"Schliesser" (plombierbar) 

Der Schütz schaltet bei 
aktiver Sperre aus und 
die Waschmaschine ist 
gesperrt. 

Nr. 8 El. Ladestation 

Sperrschütz 
"Öffner" (plombierbar) 

Der Schütz schaltet bei 
aktiver Sperre ein und die 
el. Ladestation ist 
gesperrt. 
Draht nur vorbereiten, 
nicht anschliessen am 
RSE! 

Nr. 2 Boiler Nacht 
Nr. 3 Boiler Tag (Hand) 

Sperrschütz 
"Schliesser" mit 
Boilerschalter 
Tag - 0 - Nacht 
(plombierbar)  

Der Schütz schaltet bei 
aktiver Sperre aus und 
der Boiler ist gesperrt. 
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 Relais 1: Doppeltarif, Stellung "a" = Zone 1 / HT Relais 4: Wärmepumpe, Stellung "a" = freigegeben 

 Relais 2:  Spitzensperre & Boiler Tag, Stellung "a" = freigegeben Relais 5: nicht belegt 
  El. Ladestation nur vorbereitet für Anschluss an Kontakt B 

 Relais 3:  Boiler Nacht, Stellung "a" = freigegeben Relais 6:  nicht belegt 

Anschluss 

symbolisch 
gezeichnet 

 

NR. 6 Wärmepumpe / 
Zusatzheizung 
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NR. 4 Doppeltarif 
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