
430 m ü. M.

440 m ü. M.

450 m ü. M.

460 m ü. M.

470 m ü. M.

480 m ü. M.

490 m ü. M.

500 m ü. M.

510 m ü. M.

520 m ü. M.

530 m ü. M.

540 m ü. M.

550 m ü. M.

560 m ü. M.

570 m ü. M.

580 m ü. M.

590 m ü. M.

600 m ü. M.

610 m ü. M.

620 m ü. M.

630 m ü. M.

640 m ü. M.

650 m ü. M.

660 m ü. M.

670 m ü. M.

680 m ü. M.

690 m ü. M.

700 m ü. M.

710 m ü. M.

Reservoir

Chaltenbrunnen

Wsp. 607 m ü. M.

BW: 40m³

LW: 100m³

BW: 8m³

PW Schlatt

Wsp. 558 m ü. M.

BW: 25m³

Reservoir Rischeln

Wsp. 680 m ü. M.

H

H

Reservoir Gabe

Wsp. 658 m ü. M.

Hydrant Egghof

Wsp. 615 m ü. M.

Hydrant Rischeln

Wsp. 621 m ü. M.

BW: 22m³

Reservoir Wasserfalle

Wsp. 571 m ü. M.

LW: 70m³

Reservoir Christ

 Wsp. 542.58 m ü. M.

Vorfluter

(Notüberlauf)
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6
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m

Riedmatt

Rischeln

Gabe

Schlatt

Chaltenbrunnen

Thalheim

Wasserfalle

Systemtrenner

624 m.ü.M
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1117m

PE 40/32 -423m-

Wernli-Schmidli

Thomas

Rischeln 64

5112 Thalheim

Wernli-Leder

Erwin

Rischeln 68

5112 Thalheim

Stadler-Arnold

Franz & Bernadette

Whentalerstr. 272

8046 Zürich

H

Hydrant

Wsp. 558.30 m.ü. M.

Hydrant

Wsp. 581 m.ü. M.

Guss Ø100

Christ Michael

Riedmatt 74

5112 Thalheim

Plüss Peter

Riedmatt 73

5112 Thalheim

Höhe TS Berg

DN 125/102 -137m-

Reservoir Gabe 2

Wsp. 660 m ü. M.

Anschluss

TLF
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N
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m

BW: 7m³

Zähler Fernablese

LW: 70m³

Anschluss

TLF

Ulmann Fabian

Rischeln 66

5112 Thalheim

Wernli

Roman

Egghof 284

5112 Thalheim

Wernli

Kurt

Schlatt 271

5112 Thalheim

Wühtrich

Hans Ulrich

Schlatt 34

5112 Thalheim

Vörhinger

Roland

Schlatt 28

5112 Thalheim
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Wernli

Urs

Schlatt 33

5112 Thalheim

Werthmüller

Sandra

Berg 31 A

5112 Thalheim

Schneider

Urs

Berg 31 A

5112 Thalheim

Löschwasserbecken

Staffelegghof

 Wsp. 658 m ü. M.

LW: 70m³

Moosbrugger-Boll

Ernst Rudolf

Rischeln 72

5112 Thalheim

Käser

Daniela

Staffelegghof 266

5112 Thalheim

Löschwasserbecken Rischeln

Wsp.ca. 615 m ü. M.

H Hydrant

Quelle

Pumpe

Systemtrenner

Trafostation

Bestand

Projekt

Legende:

H

Hydrant

Wsp. 572.10 m.ü. M.

Pumpwerk Thalheim 1

Wsp. 463 m ü. M.

Pumpwerk Thalheim 2

Wsp. 462 m ü. M.

PE DN 80/ -1487m-

Wasserversorgung

Thalheim

H

H

Hydrant

Wsp. 618.63 m.ü. M.
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PE DN 40.8 -30m-

GU DN 125 -40m-

PE DN 50/40.8

-80m-

Trinkwasserbecken

 Wsp. 538 m ü. M.

Löschwasserbecken

 Wsp. 539 m ü. M.

Überlauf

(syst. Trennung)

s
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l
l
l
e
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e
n

Rischeln 2

PE DN 160/130.8 -325m- PE DN 160/130.8 -725m-
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VORHABEN Trink-Löschwasserversorgung Schlatt Rischele

PLAN 105_Hydraulisches Schema
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